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Об’єктом дослідження є процеси термічного перетворення енергетичного 
вугілля та біомаси, з метою створення високоефективних екологічно чистих 
технологій його спільного спалювання в паливні котлоагрегатів. 
Однією з важливих проблем, яка гальмує впровадження спільного 
спалювання біомаси з вугіллям, є недостатня вивченість взаємодії двох дуже 
різних твердих палив. Недослідженими залишаються характеристики 
розмелювання, аеродинаміка частинок, кінетика всіх стадій горіння під час 
спільного спалювання двох твердих палив. Спільне спалювання біомаси з 
вугіллям дозволяє частково замістити дефіцитні марки енергетичного вугілля, 
а також зменшити викиди шкідливих газів та пилу. 
Для вивчення особливостей спільного спалювання вугілля та біомаси 
використовувались експериментальні та розрахункові методи дослідження, в 
тому числі спалювання на потоковій установці, яка призначена для вивчення 
характеристик горіння пилоподібних палив. 
Експерименти по спільному спалюванню пісного та газового вугілля із 
різними видами твердої біомаси показали покращення умов займання вугілля, із 
додаванням біомаси від 5 до 15 % за теплом. Показано вплив домішки біомаси 
до вугілля на розподіл температур по довжині факела. В роботі наведені 
залежності ступеня конверсії газового вугілля та його сумішей з подрібненими 
пелетами сосни, соломи пшениці та лушпинням соняшника, а також пояснена 
природа цієї залежності. За газовим аналізом продуктів згоряння показаний 
вплив домішування біомаси до газового вугілля на утворення оксидів азоту. 
Отримані висновки та залежності обґрунтовують екологічну доцільність 
та ефективність спільного спалювання і дозволяють перейти до розробки 
пілотного проекту часткового заміщення вугілля на різні види твердого 
біопалива. 
 Ключові слова: теплові електростанції, пиловугільне спалювання, 
енергетичне вугілля, тверда біомаса, спільне спалювання.  
 
Объектом исследования являются процессы термического преобразования 
энергетического угля и биомассы, с целью создания высокоэффективных 
экологически чистых технологий его совместного сжигания в топке 
котлоагрегатов. 
Одной из важных проблем, которая тормозит внедрение совместного 
сжигания биомассы с углем, является недостаточная изученность 
взаимодействия двух очень разных твердых топлив. Неисследованными 
остаются характеристики размола, аэродинамика частиц, кинетика всех 
стадий горения во время совместного горения двух твердых топлив. 
Совместное сжигание биомассы с углем позволяет частично заместить 
дефицитные марки энергетического угля, а также уменьшить выбросы 
вредных газов и пыли. 
Для изучения особенностей совместного сжигания угля и биомассы 
использовались экспериментальные и расчетные методы исследования, в том 
числе сжигание на потоковой установке, предназначенной для изучения 
характеристик горения пылевидных топлив. 
Эксперименты по совместному сжиганию тощего и газового угля с 
различными видами твердой биомассы показали улучшение условий 
воспламенения угля, с добавлением биомассы от 5 до 15 % по теплу. Показано 
влияние домешивания биомассы к углю на распределение температур по длине 
факела. В работе приведены зависимости степени конверсии газового угля и 
его смесей с измельченными пеллетами сосны, соломы пшеницы и шелухи 
подсолнечника, а также объяснена природа этой зависимости. По газовому 
анализу продуктов сгорания показано влияние добавления биомассы к газовому 
углю на образование оксидов азота. 
Полученные выводы и зависимости обосновывают экологическую 
целесообразность и топливную эффективность совместного сжигания и 
позволяют перейти к разработке пилотного проекта частичного замещения 
угля на различные виды твердого биотоплива. 
Ключевые слова: тепловые электростанции, пылеугольное сжигание, 
энергетический уголь, твѐрдая биомасса, совместное сжигание. 
 
1. Вступ 
Через військово-політичну ситуацію, що склалась в Україні останнім 
часом, виник гострий дефіцит антрациту та пісного вугілля. Для майже 
половини українських пиловугільних теплових електричних станцій (ТЕС) ці 
марки вугілля є проектним паливом.  
Частково компенсувати зазначений дефіцит палива можна за рахунок 
спільного спалювання вугілля з твердою біомасою. На сьогоднішній день 
Україна має значний потенціал у виробленні біопалива, а саме деревних та 
агропелет. За даними Біоенергетичної асоціації України, щорічний потенціал 
біомаси в Україні оцінюється в 30 млн. т умовного палива (у. п.) – 23 % 
 споживання первинних енергоносіїв в країні, що дозволяє розглядати тверду 
біомасу в якості альтернативного палива.  
Для оцінки оптимальних співвідношень вугілля та біомаси, враховуючи 
суттєві відмінності в елементному складі, структурі та реакційній здатності, 
необхідно дослідити процеси взаємного впливу двох твердих палив при 
спільному спалюванні. 
Тому актуальним є дослідження особливостей спільного спалювання пісного 
та газового вугілля з різними найрозповсюдженими видами твердої біомаси.  
 
2. Об’єкт дослідження та його технологічний аудит 
Об’єкт дослідження – процеси термічного перетворення енергетичного 
вугілля та біомаси, з метою створення ефективних та екологічно чистих 
технологій його спільного спалювання. 
Спільне спалювання вугілля з біомасою можна організувати в щільному 
шарі, псевдорозрідженому шарі та за факельною технологією спалювання. В цій 
роботі розглядаються результати досліджень особливостей спільного спалювання 
біомаси з вугіллям саме при факельному способі через відсутність шарових котлів 
в великій енергетиці (окрім одного котла на Старобешівській ТЕС (м. Новий Світ, 
Україна), яка знаходиться на тимчасово окупованій території). 
До 2013 р. антрацитові пиловугільні ТЕС України споживали близько 
18 млн. т вугільної продукції на рік, а вже у 2015 р. надходження вітчизняного 
антрациту і пісного вугілля на ТЕС скоротилось до менше ніж 6,8 млн. т. Як 
наслідок, порівняно з 2013 р., виробництво електроенергії на ТЕС зменшилось 
на 44 %, що замало для регулювання графіку енергоспоживання і становить 
пряму загрозу енергетичній незалежності України. В останні роки відбувається 
поступове переведення антрацитових блоків на спалювання вугілля газової 
групи [1–3], що потребує значного обсягу часових та фінансових ресурсів. 
Переведення всіх антрацитових блоків вітчизняних ТЕС та 
теплоелектроцентралей (ТЕЦ) на спалювання газового вугілля може за певних 
умов призвести до його дефіциту. Цей фактор поряд з метою заміщення 
викопного палива відновлюваними джерелами і став причиною дослідження 
особливостей спільного спалювання з біомасою не тільки антрациту, а й 
газового вугілля. 
Разом з проблемою пошуку альтернативних палив для антрацитових ТЕС в 
українській енергетиці існує необхідність нарощувати виробництво тепла та 
електроенергії на відновлюваних джерелах енергії. В рамках Європейського 
енергетичного співтовариства Україна зобов’язана скорочувати викиди шкідливих 
речовин і парникових газів від великих спалювальних установок. Оскільки 
біомаса є СО2-нейтральною і майже не має в своєму складі сірки та золи, вона є 
ідеальним паливом для отримання енергії без забруднення довкілля [4, 5]. 
 
3. Мета та задачі дослідження 
Мета дослідження – дослідити особливості спільного спалювання вугілля 
марок П (пісне) та Г (газове) з твердою біомасою у вигляді подрібнених пелет з 
метою визначення оптимального співвідношення двох видів палива.  
 Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі задачі: 
1. Оцінити досвід спільного спалювання вугілля та біопалива у світі. 
2. Визначити залежності зміни температури та положення ядра факела при 
спільному спалюванні вугілля з різними видами біомаси.  
3. Отримати залежності повноти вигоряння суміші різних видів біомаси з 
газовим вугіллям від співвідношення двох палив. 
4. Оцінити зміни характеристик і викидів спалюючих установок при 
впровадженні спільного спалювання біомаси з вугіллям. 
 
4. Дослідження існуючих рішень проблеми 
Спільне спалювання на великих електростанціях є найбільш економічним 
варіантом використання енергетичного потенціалу біомаси для виробництва 
електроенергії та тепла, завдяки вищому, у порівнянні з котлами малої 
потужності, к.к.д. блоків. Окрім цього, технологія саме факельного спалювання 
біомаси та вугілля у потужних енергетичних парогенераторах дозволяє 
отримати найвищу ефективність, порівняно з іншими. На цей час біля 230 ТЕС 
та ТЕЦ потужністю від 50 до 700 МВт використовують спільне спалювання. Ця 
технологія популярна переважно в Азійських країнах (Японія, Китай), США та 
ЄС. Саме в ЄС на сьогоднішній день знаходяться в експлуатації понад 100 
електростанцій, які використовують спільне спалювання. Станом на кінець 
2019 року у Великобританії працює 19 крупних пиловугільних станцій, які 
використовували спільне спалювання вугілля з біомасою [6]. Уряд 
Великобританії прийняв напрямок розвитку енергетики, в якій не буде місця 
вугіллю, а деякі вугільні станції повністю переводяться на спалювання біомаси. 
Наприклад, якщо в балансі вироблення електроенергії у 2012 році вугілля 
складало близько 40 %, то у 2017 році його частка знизилася вже до 2 %. 
Закордонний досвід довготривалого спільного спалювання біомаси з 
вугіллям довів, що ця технологія має безперечний позитивний оздоровчий 
вплив на навколишнє середовище. Біомаса майже не містить сірки та паливного 
азоту, тому її додавання до вугілля призводить до зниження викидів SO2 та NO2 
на одиницю виробленої енергії. Спільне спалювання біомаси на 
електростанціях вирішує ще одну екологічну проблему – утилізації відходів 
сільського господарства та деревообробної промисловості [7, 8].  
Поширення технологій спільного спалювання біомаси та вугілля створило 
ринок енергетичної біомаси та відповідну транспортну та заготівельну 
інфраструктуру, що дозволило створити значну кількість робочих місць. Через 
посилення вимог до викидів вугільних електростанцій в країнах ЄС більшість 
виробників електроенергії мають намір поширювати практику використання 
біопалива в великій енергетиці [9]. 
Поширенню практики спільного спалювання сприяла також відсутність 
потреби у великих капіталовкладеннях та можливість використання існуючої 
інфраструктури і обладнання електростанцій. Технологія спільного спалювання 
дозволяє швидко змінювати співвідношення біомаси та вугілля, що дає 
можливість електростанціям диверсифікувати паливозабезпечення [10].  
 Поряд із перевагами спільного спалювання існують чинники, які 
гальмують загальне розповсюдження цієї технології. Одним із недоліків є 
наявність у деяких видах біомаси калію, натрію та хлору, які можуть призвести 
до прискорення корозії поверхонь нагріву або їх шлакування [11, 12]. Іншим 
недоліком технології є не завжди стабільне постачання біопалива з 
необхідними характеристиками до електростанції через фактор сезонності, 
широкий діапазон властивостей біомаси одного виду і т. ін. [13]. 
Технологія спільного спалювання біомаси та вугілля поділяється на пряме, 
паралельне та непряме спалювання [14]. Під час прямого спалювання біомаса 
та вугілля подаються одночасно у паливню. При цьому можливі варіанти, коли 
біомаса змішується з вугіллям безпосередньо на паливному складі, спільно 
подрібнюються та одночасно подаються у комбіновані пальникові пристрої. 
Наявні модифікації цієї технології, за якими біомаса попередньо готується на 
окремих подрібнювальних пристроях та подається у комбіновані пальники 
(Studstrup, Данія, вугілля – солома), або біомаса подається у спеціально 
виділені пальники. У паралельному варіанті до наявного пиловугільного 
парогенератора приєднується виділений парогенератор для спалювання 
подрібненої біомаси у факелі. Непряме спалювання біомаси та вугілля 
передбачає попередню обробку біомаси у передтопках або у газифікаторах, а 
отриманий піролізний газ чи продукти газифікації спалюються спільно з 
вугіллям у топках існуючих парогенераторів. 
Пряме спалювання є найпоширенішим способом спільного спалювання у 
світі та є найбільш прийнятним способом спільного спалювання для 
пиловугільних блоків українських ТЕС. Під час прямого спільного спалювання 
частинки обох твердих палив горять в одному об’ємі, що обумовлює їх взаємодію 
[15]. Тому для енергоефективного та екологічного впровадження цієї технології 
необхідно вивчити особливості спалювання сумішей твердого біопалива з 
вугіллям. В цій роботі представлені результати експериментального факельного 
спільного спалювання трьох видів біомаси з пісним та газовим вугіллям. 
 
5. Методи дослідження 
Спільне спалювання вугілля та біомаси в умовах, наближених до умов в 
паливні котла проводилось в Інституті вугільних енерготехнологій 
Національної академії наук України на експериментальній установці ВГП-100В 
(Україна), яка дозволяє проводити спалювання двох твердих палив одночасно з 
витратою до 30 кг/год. Рівень температур може бути до 1700 ºС, при цьому 
контролюються витрати компонентів, температури по довжині та склад газів на 
виході з установки. 
Принципову схему пілотної установки ВГП-100В тепловою потужністю в 
режимі спалювання вугілля в незбагаченому повітрі до 100 кВт [16] 
представлено на рис. 1. Загальна довжина реактора 4,8 м, ділянки реактора до 
повороту в циклон 3,2 м; довжина діагностичної ділянки від вихідного перерізу 
пальникового пристрою 2,4 м.  
Діагностична ділянка складається з 4 секцій довжиною 0,6 м, внутрішній 
діаметр 0,28 м. Водоохолоджувані стінки реактора покриті зсередини 
 тришаровою футерівкою. У секціях передбачені експлуатаційно-діагностичні 
отвори, що використовуються для введення термопар, газовідбірних зондів та 
проведення пірометричних вимірювань. 
Пальниковий пристрій являє собою вертикальний водоохолоджуваний 
футерований циліндр внутрішнім діаметром 0,2 м, довжиною 0,5 м, 
встановлений через водоохолоджуваний перехідний фланець на верхньому зрізі 
реактора, обладнаний двома пальниками і експлуатаційно-діагностичними 
вікнами. З його торця встановлений основний газовий пальник, призначений 
для спалювання природного газу. Окрім повітря та природного газу до нього 
подається від живильника вугільний пил. Коаксіально розташований канал 
природного газу, який закінчується короткою ділянкою з перфорацією для 
виходу газу. Коаксіально газовому розташований канал подачі повітря або 
суміші повітря і вугілля, який закінчується лопатевим завихрювачем для 
інтенсифікації перемішування повітря з газом, а вугілля – з продуктами 
згорання газу. 
В установку передбачено подачу природного газу, повітря (в основний та 
допоміжний пальники, транспортуюче повітря з вугіллям та біомасою, 
вторинне повітря), біомаси та вугільного пилу. 
В експериментах контролюються витрати природного газу, повітря, 
біомаси, вугільного пилу, температура футерівки по довжині, температура 
газового потоку, розрідження в реакційній зоні, склад продуктів згорання на 
виході з реактора. 
  
Рис. 1. Експериментальна установка ВГП-100В: 
1 – діагностична ділянка реактора; 2 – пальниковий пристрій; 
3 – шлакозбірник; 4 – циклон; 5 – камера допалювання і охолодження 
 
Газова фаза для аналізу відбирається постійно на виході з реактора 
водоохолоджуваним пробовідбірним зондом, оснащеним на виході фільтром – 
збірником твердої фази. 
 При температурі потоку 1200–1250 ºС час перебування паливних частинок 
складав 0,75–0,8 с, що близько до часу перебування частинок в нижній 
радіаційній частині пиловугільних котлів. Попередні дослідження [17] свідчать, 
що за цей час перебування при спалюванні високозольного антрацитового пилу 
досягається ступінь конверсії вуглецю Хс=0,6–0,8, що також відповідає 
характеристикам пиловугільних котлів [18]. 
Дослідження спільного спалювання біомаси та вугілля були проведені у 
два етапи експериментів. На першому етапі спалювалось пісне вугілля з 
пелетами сосни, агропелетами та пелетами стебла соняшника, у другому – 
газового вугілля із пелетами сосни другої партії, соломи пшениці та лушпиння 
соняшника. Кожен етап складався із декількох експериментальних серій, 
протягом яких вугілля спалювалось із кожним видом біомаси у 2–3 
співвідношеннях. Спочатку визначалися режимні параметри стабільного 
горіння вугільного пилу, а потім додавалася певна частка біомаси. Аналіз 
технічних характеристик досліджуваних палив наведений в табл. 1. 
 Таблиця 1 
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Пелета сосни 1 8,7 0,4 0,03 85,9 20,921 17,632 0,04 51,87 6,33 41,63 0,14 0,03 
Агропелета 8,4 6,1 0,14 82,0 19,629 15,573 0,27 50,30 6,21 42,81 0,53 0,15 
Пелета стебла 
соняшника 
9,3 9,7 0,18 80,3 19,647 14,814 0,42 49,35 6,20 43,35 0,89 0,21 
Вугілля пісне 6,0 19,0 –– 14,7 – 25,5 – – – – – 0,84 
Пелета пшениці 9,0 12,4 0,12 84,2 19,667 14,410 0,39 49,6 6,55 41,56 2,15 0,14 
Пелета сосни 2 6,8 0,8 – 86,1 21,092 18,077 0,10 52,93 6,64 37,67 2,76 – 
Пелета лушпиння 
соняшника 
10,7 5,8 0,24 80,7 21,786 16,972 0,53 53,77 6,38 38,10 1,49 0,26 
Вугілля газове 1,3 23,5 2,44 43,1 35,388 21,47 0,61 86,99 5,00 5,31 1,44 1,26 
 
 
 Для спалювання обирався вугільний пил стандартного станційного помелу. 
Розсів подроблених пелет біомаси наведений в табл. 2. 
 
Таблиця 2 






















>3 19,30 23,67 27,70 0,00 0,00 0,00 
1,6–3 32,50 28,52 26,66 0,34 0,40 0,27 
1–1,6 20,29 19,62 18,98 10,38 14,58 9,84 
0,63–1 10,64 10,31 9,60 18,15 21,29 20,68 
0,4–0,63 8,50 7,92 7,41 22,69 24,75 28,79 
0,2–0,4 6,12 6,18 6,24 25,05 23,08 24,09 
0,09–0,2 2,10 2,94 2,77 15,35 10,67 12,73 
<0,09 0,54 0,83 0,66 8,02 5,22 3,59 
 
Як видно з табл. 2, середній розмір біомаси суттєво не відрізнявся в 
кожному з етапів експериментів. 
 
6. Результати дослідження 
На першому етапі спалювалось пісне вугілля з пелетами сосни першої 
партії, агропелетами та пелетами стебла соняшника у різних співвідношеннях 
(частка біомаси за теплом вказана у відсотках). 
Основними показниками швидкості вигорання експериментальних 
режимів були температури потоку T, ºС. Після спалювання пісного вугілля при 
подаванні біомаси в реактор температури в 2, 3 секціях майже завжди 
збільшувались на 100–200 ºС, при тому що теплота згорання біомаси нижча. Це 
пояснюється більшою реакційною здатністю біомаси, що дозволяє скоротити 
факел і, відповідно, зменшити час вигорання палива. Профілі температур по 
довжині реактора в залежності від частки біомаси зображені на рис. 2. Для 
кожного виду біомаси профілі температур отримані у кожній серії 
експериментів. 
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Рис. 2. Температури в реакторі в режимах спільного спалювання пилу пісного 
вугілля та подрібнених пелет: а – сосни 1 першої серії; б – сосни 1 другої серії; 
в – агрокультур; г – стебла соняшника 
 
При додаванні найменшої частки пелет сосни (6,5 %) до пісного вугілля 
було відзначено невелике збільшення температури біля 30 ºС та зсув ядра 
факела на 0,5 м вниз – далі від пальникового пристрою (рис. 2, а). Із 
збільшенням частки пелет сосни до 12,7–14,5 % за теплом зростання 
температури факела склало 80–120 ºС (рис. 2, б), ядро мало незначний зсув в 
сторону виходу установки. 
Дослідження спільного спалювання пилу пісного вугілля та агропелет 
показали менший вплив горіння біомаси (яка має нижчу теплоту згорання, ніж 
пелети сосни). Частка агропелет в третій серії експериментів варіювалась від 
7,7 до 12,0 %. При цьому максимум росту температур (140 ºС) було відзначено 
при витраті агропелет 9,6 % за теплом (рис. 2, в). 
Спільне спалювання молотих пелет соломи соняшника з вугіллям забезпечило 
зростання температури ядра факела на 100–140 ºС при даванні 8,5–11,7 % біомаси 
(рис. 2, г). При цьому ядро факела зсунулося ближче до пальникового пристрою, 
що вказує на інтенсифікацію процесу запалювання та горіння. 
Експерименти першого етапу показали, що навіть при коливанні теплоти 
згорання біомаси від 14,8 до 17,6 МДж/кг коливання температури ядра факела 
виявилося незначним – 50–70 ºС. При цьому максимум температур забезпечили 
агропелети з соломи, які мають не найвищу теплоту згорання. 
На другому етапі спалювалось газове вугілля з пелетами сосни другої 
партії, соломи пшениці та лушпиння соняшника у різних співвідношеннях. 
 Термопари встановлювалися в тих самих місцях, як і на першому етапі. Газове 
вугілля містить більше 40 % летких речовин та має набагато більшу реакційну 
здатність у порівнянні з пісним вугіллям, що забезпечує його стабільне горіння 
без використання газу. Проте додавання біомаси, яка має меншу калорійність за 
газове вугілля, призводить до зростання температури в реакторі на 100–200 ºС, 
що свідчить про інтенсифікацію займання навіть високореакційного вугілля. 
Профілі температур по довжині реактора в залежності від частки біомаси 
наведені на рис. 3. 
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Рис. 3. Температури в реакторі в режимах спільного спалювання пилу газового 
вугілля та подрібнених пелет: а – сосни 2; б – соломи пшениці; в – лушпиння 
соняшника третьої серії; г – лушпиння соняшника четвертої серії 
 
Після режиму на газовому вугіллі на вхід подавалося певна частка 
подрібнених пелет сосни другої партії, яка має найвищу теплоту згорання з 
досліджуваних зразків біомаси. Реакція установки на додавання біомаси була 
майже однаковою – мав місце підйом температур на 120 ºС в 2-й секції і дещо 
більший підйом в інших секціях (рис. 3, а). Максимум температур 
спостерігається в діапазоні теплової частки біомаси від 7–8 % до 14–15 %. 
У другому етапі досліджень, на відміну від першого, контролювалась ступінь 
вигорання палива загалом. Цей важливий показник процесу горіння необхідний 
для визначення оптимальної частки біомаси у суміші з вугіллям. Розділити окремо 
ступінь вигорання біомаси та вугілля виявилось неможливо, хоча при різній 
реакційній здатності швидкість вигорання вугілля і біомаси різна. Тому ступінь 
вигорання палива характеризував процес горіння в цілому. Для цього зондом на 
 виході установки відсмоктувалися продукти згоряння, з яких відфільтровувались 
тверді частинки. За зольністю відібраної проби розраховувався середній ступінь 
конверсії для двох палив. Залежності ступеня конверсії сумішей від вмісту 
біомаси у суміші з газовим вугіллям показана на рис. 4. 
 
 
Рис. 4. Ступінь конверсії суміші газового вугілля та різних типів біомаси в 
залежності від частки біомаси в суміші 
 
Розрахунки ступеня конверсії демонструють покращення повноти 
вигоряння суміші при додаванні найменшої частки біомаси (біля 5 %). Із 
збільшенням частки біомаси у суміші вигоряння покращувалось ще більше і 
досягало максимального значення в діапазоні 8–14 %. Наявність екстремуму 
можна пояснити зміною балансу різнонаправлених ефектів. З одного боку 
додавання в невеликій кількості більш високореакційного палива, яке 
займається швидше ніж вугілля, покращує умови займання останнього. При 
цьому відбувається витрачання кисню на горіння додаткових летких речовин 
біомаси, яке відбувається біля кореня факела, що призводить до зменшення 
концентрації окисника у його ядрі. При додаванні лише 5 % біомаси таке 
незначне зменшення не уповільнює вигоряння вугільних частинок. Із 
збільшенням частки біомаси понад 8–14 % ефект нестачі кисню починає 
переважати над позитивним ефектом раннього займання вугілля, що 
обумовлює зменшення ступеня конверсії суміші відносно максимального 
значення. Також на зниження позитивного ефекту при додаванні біомаси понад 
8–14 % впливає зменшення теплотворної здатності суміші. Через значно меншу 
калорійність біомаси подальше її додавання не призводить до зростання 
температури у ядрі факела (рис. 3). 
 Підвищення температури в ядрі має призвести до зростання викидів 
термічних оксидів азоту, а низький вміст азоту в біомасі має зменшити викиди 
паливних оксидів азоту при спільному спалюванні. Оцінювання результуючого 
впливу додавання біомаси на утворення NO проводилось за допомогою 
газового аналізу. Концентрація оксиду азоту на виході з установки в залежності 
від частки біомаси наведена на рис. 5. 
 
 
Рис. 5. Концентрація оксиду азоту на виході в залежності від частки біомаси  
 
Газовий аналіз показав, що при збільшенні частки біомаси для усіх трьох 
видів біомаси зміни середнього рівня концентрацій оксиду азоту не 
відбувалося. Отже, збільшення утворення термічних оксидів скомпенсоване 
зниженням термічних оксидів азоту. Це дозволяє зробити припущення, що в 
паливні котлоагрегату, де рівень температур при спільному спалюванні суттєво 
не відрізнятиметься від режимів спалювання вугілля, можна очікувати деякого 
зниження утворення оксидів азоту. 
 
7. SWOT-аналіз результатів дослідження 
Strengths. Спільне спалювання вугілля з біомасою дозволяє 
диверсифікувати паливозабезпечення українських вугільних ТЕС та ТЕЦ, 
знизити викиди пилу, оксидів сірки та азоту, зменшити плату за викиди 
діоксиду вуглецю, а також покращити повноту вигоряння вугілля. 
Використання вітчизняного біопалива на великих електростанціях 
пришвидшить створення ринку біопалива в Україні та створить додаткове 
джерело для економічного зростання. Впровадження прямого спільного 
спалювання не вимагає великих капіталовкладень та дозволяє максимально 
використовувати існуюче обладнання. 
Weaknesses. До недоліків спільного спалювання можна віднести 
відсутність в Україні єдиних стандартів якості біопалива, зокрема, біомаса не 
аналізується на вмісту хлору та калію, а також температуру плавкості золи. На 
сьогоднішній день відсутній ринок біомаси. Детально не пророблена логістична 
 система постачання біомаси на великі електростанції. Сезонність біомаси. На 
даний момент вартість виробленого тепла з біомаси вища за вугілля. 
Opportunities. Впровадження спільного спалювання на вугільних 
електростанціях може зменшити витрати за викиди пилу, діоксиду вуглецю, 
оксидів сірки та азоту на 8–10 %. Перспективним для подальших досліджень є 
вивчення впливу золи біомаси на вихід летких речовин суміші, а також 
вивчення шлакувальних характеристик золи суміші. Можливість в подальшому 
повної заміни вугілля на котлі. 
Threats. Для впровадження цієї технології необхідно розробити механізм 
розрахунку за вироблену електроенергію за «зеленим тарифом» у випадку 
спільного спалювання біомаси з вугіллям. На території електростанції 
необхідно буде організувати систему розвантаження, зберігання, 
транспортування, подрібнення та подавання біомаси до пальників. Системи 




1. Оцінивши світовий досвід спільного спалювання вугілля та біомаси на 
факельних котлоагрегатах, можна зробити висновок про те, що провадження 
цієї технології знижує викиди шкідливих речовин. А відповідно, і плату за них 
на 10–50 %в залежності від частки біомаси у суміші. Найефективнішим з точки 
зору мінімізації капітальних вкладень є пряме спільне спалювання. В Україні 
наявна широка ресурсна база біомаси (23 % споживання первинних 
енергоносіїв країни), яка дозволяє забезпечити роботу частини котлоагрегатів 
великих електростанцій.  
2. В результаті проведених експериментальних досліджень встановлено, 
що додавання різних видів біомаси до пісного та газового вугілля призводить 
до зростання температури у ядрі факела на 100–200 ºС. А також до стабілізації 
горіння факелу, його зсуву у бік пальникового пристрою, що в свою чергу 
свідчить про покращення умов займання вугілля. 
3. Отримані залежності повноти вигоряння суміші різних видів біомаси з 
газовим вугіллям від співвідношення двох палив демонструють покрашення 
повноти вигоряння суміші із збільшенням частки біомаси. Залежність має 
екстремум при додаванні 7–14 % біомаси за теплом. 
4. Показано, що збільшення утворення термічних оксидів азоту в наслідок 
локального зростання температури компенсується зниженням виходу паливних 
оксидів азоту, що дозволяє припустити зниження загальної концентрації 
оксидів азоту у вихідних газах котлоагрегату. 
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The object of research is the processes of thermal conversion of steam coal and 
biomass, with the aim of creating highly efficient environmentally friendly 
technologies for its joint combustion into fuel boiler units. 
One of the important problems that impede the introduction of co-combustion of 
biomass with coal is the insufficient knowledge of the interaction of two very different 
solid fuels. The characteristics of grinding, particle aerodynamics, kinetics of all 
stages of combustion during the joint combustion of two solid fuels remain 
unexplored. Co-combustion of biomass with coal allows partially replacing scarce 
grades of steam coal, as well as reducing emissions of harmful gases and dust. 
To study the peculiarities of co-combustion of coal and biomass, experimental 
and computational research methods are used, including combustion in a continuous 
installation designed to study the combustion characteristics of pulverized fuels. 
Experiments on the combined combustion of lean and gaseous coal with various 
types of solid biomass showed an improvement in the ignition conditions of coal, with 
the addition of biomass from 5 to 15 % by heat. The effect of biomass impurities on 
coal on the temperature distribution along the length of the plume is shown. The 
paper presents the dependences of the conversion degree of bituminous coal and its 
blends with crushed pellets of pine, wheat straw and sunflower husk, and also 
explains the nature of this dependence. The gas analysis of the combustion products 
shows the effect of biomass blending in bituminous coals on the formation of nitrogen 
oxides. 
The findings and dependencies justify the environmental feasibility and 
efficiency of co-combustion and allow to proceed to the development of a pilot 
project for partial replacement of coal with various types of solid biofuel. 
Keywords: thermal power plants, coal-dust combustion, steam coal, solid 
biomass, co-combustion. 
